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Generator GD4-1A-6000-EBDCZ
Elektrostart, Batterielader und 

Betriebsstundenzªhler

Modell:    GD4-1A-6000-EBDCZ

Ausgangsleistung: 6000VA 5,0kW
Nennspannung:     230V
Gleichspannungsausgang: 12V, 8,3A

Motor:           418ccm / 4 - Takt OHV
Leistungsdaten:  7,2kW bei 3.000 U/min

Treibstoff:      Diesel
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Speziý kation

Stromerzeuger f¿r Heim- und Gewerbebedarf, Synchrongenerator 6000VA, 230V, Stromerzeuger f¿r Heim- und Gewerbebedarf, Synchrongenerator 6000VA, 230V, 
50Hz in Industriequalitªt mit Betriebsstundenzªhler

Technische Daten - Generator
Type Einphasiger Synchrongenerator
Frequenz 50 Hz
Ausgangsleistung 6000 VA, Spitzenleistung 5kW/230V

Dauerleistung 4.5kW/230V
Nennspannung 230V, Motorschutzschalter 20A 
Gleichspannungsausgang 12V, 8.3 A
Erregung Selbsterregung

Technische Daten - Motor
Type Dieselmotor, Einzylinder 4-Takt, Direkteinspritzer, 

Luftgek¿hlt
Hubraum 418 ccm
Maximale Leistung 
[Treibstoffverbrauch]

9.73PS (7.16kW) @ 3000 min-1
[2.35 Liter/h]

Dauerhafte Leistung
[Treibstoffverbrauch]

8.92PS (6.56kW) @ 3000 min-1
[2.15 Liter/h]

Startsystem Elektrostarter, VRLA Startbatterie enthalten
Treibstoff Diesel
Schmierºl 0W30 oder 10W40 API CF/ CH-4/CI-4 vollsynthetisch

1.65 Liter - vorgef¿llt, ¥lstand kontrollieren !

Technische Daten - Gesamtsystem
Tankkapazitªt 11.5 Liter
Betriebsdauer mit 
Tankf¿llung

6 Stunden

Lautstªrke 88 dbA @ 4 Meter
Abmessungen (BxTxH) 710 x 480 x 580 mm
Gewicht 101 kg

Ausgezeichnete Leistung und geringes Gewicht machen diesen Stromerzeuger 
zur idealen Wahl f¿r Hobby und Beruf bei Anwendungen mit hoher Laufdauer. Bei 

geringen Lauþ eistungen treten die Anschaffungskosten in der Vordergrund und wir 
empfehlen daf¿r unsere Benzin-Modelle.

Haupteigenschaften :
4-Takt Dieselmotor f¿r  hohe Leistungsdichte, geringe Treibstoffkosten

und gute Abgaswerte.
Elektrostart f¿r ausgezeichnetes Startverhalten.

-2-



SICHERHEITSHINWEISE

¥l ist das wichtigste Betriebsmittel des Motors. Verwenden Sie nur qualitativ 
hochwertiges, vollsynthetisches Motorºl 0W30 oder 10W40 API CF/ CH-4/CI-4 , welches 
f¿r Dieselmotoren geeignet ist.

Tªglich ¥l kontrollieren !
Am ¥lmeÇstab ý nden Sie eine Minimal- und Maximalmarkierung - der ¥lspiegel 
sollte sich innerhalb dieser Markierungen beý nden. Zu viel ¥l ist schªdlich und muss 
abgelassen werden!  ¥lstand nur bei waagerecht stehender Maschine kontrollieren! 
Das ¥l wird in die ¥ffnung des ¥lmeÇstabes eingef¿llt. 
Kontrollieren Sie alle 3 Monate den ¥lý lter und reinigen Sie diesen bzw. f¿hren Sie 
gegebenenfalls einen ¥lwechsel durch. Das ¥l ist im Normalzustand schwarz durch die 
Verbrennungsr¿ckstªnde des Motors. Es sollten keine Fremdkºrper, weiÇliche Fªrbung 
(Wasser im ¥l) oder Schaumbildung feststellbar sein. Sollte sich der ¥lstand von einer 
Kontrolle zur nªchsten erhºhen, Maschine NICHT STARTEN. Es kºnnte Treibstoff oder 
Wasser in das Motorºl gelangt sein - dies kann zu Maschinenschªden f¿hren. Lassen Sie 
in solchen Fªllen das ¥l vollstªndig ab und untersuchen Sie dieses auf Verunreinigungen 
durch Wasser oder Treibstoff (Geruch pr¿fen, eventuell kleine Menge entz¿nden, 
Wasser absetzen lassen). Gehen Sie in solchen Fªllen der Ursache auf den Grund und 
beseitigen Sie die Ursache. Sp¿len Sie das Kurbelgehªuse mit frischem ¥l und nehmen 

Sie einen ¥lwechsel vor. (¥lý lter ebenfalls 
reinigen/tauschen). Maschine vor dem Starten 
ºfter durchdrehen um das ¥l gleichmªssig im 
Motor zu verteilen.

¥lstand minimal

      BestimmungsgemªÇe Verwendung:       BestimmungsgemªÇe Verwendung: 
ƀ Nicht in geschlossenen Rªumen betreiben - Vergiftungsgefahr durch Abgase.
ƀ Von brennbaren Materialien mindestens 1 Meter Sicherheitsabstand halten.
ƀ Auspuff nicht ber¿hren, Verbrennungsgefahr.
ƀ Nicht in feuchter Umgebung, Regen oder Schnee betreiben.
ƀ Nicht mit feuchter Kleidung oder Handschuhen ber¿hren.
ƀ Stromerzeuger beim Tankvorgang abstellen.

Diesel ist hoch brennbar, explosiv und giftig.
Vor dem Tankvorgang das Gerªt mindestens 5 Minuten abk¿hlen lassen.

ƀ Nicht rauchen, kein offenes Feuer.
ƀ Diesel oder ¥l nicht versch¿tten, Dªmpfe nicht einatmen, nicht verschlucken.
ƀ Beachten Sie die AnschluÇplªne f¿r den AnschluÇ des Generators
ƀ Keine defekten Verbraucher anschlieÇen.
ƀ Keine blanken Kabel oder defekte Verlªngerungen verwenden.
ƀ Nicht kurzschlieÇen, jede Ber¿hrung stromf¿hrender Teile vermeiden.
ƀ Gerªt vor der Inbetriebnahme immer auf Beschªdigungen kontrollieren. Defekte 

Gerªte d¿rfen nicht in Betrieb genommen werden.
ƀ Starterbatterien enthalten erhebliche Energiemengen - vermeiden Sie unbedingt 

Kurzschl¿sse der Batterie. Bleibatterien entwickeln beim Laden und Entladen 
explosive Gase, daher in Umgebung von Batterien niemals rauchen. Von Z¿ndquellen 
fernhalten. Beachten Sie weitere Hinweise unter ñBatterie anschlieÇen / Wartungò

ƀ Lesen Sie zuerst das Handbuch und die Grundlagen zum Stromnetz gr¿ndlich 
durch bevor Sie den Stromerzeuger in Betrieb nehmen.

ƀ Gehen Sie danach wie unter ñErstmaliger Inbetriebnahmeò beschrieben vor.

¥l ist das wichtigste Betriebsmittel des Motors. Verwenden Sie nur qualitativ 

¥LKONTROLLE - T GLICH !

¥lstand maximal

¥lstand minimal
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ñPEò (=Protective Earth) oder auch Schutzleiter genannt, wird an einer bestimmten Stelle mit der Erde 
verbunden. Dies geschieht mittels eines Erdungsbandes oder eines Staberders. In ¥sterreich ist das 
sogenannte TN-Netz gesetzlich vorgeschrieben. (T f¿r Terra und N f¿r Null - die Erde ist mit dem Nulleiter 
verbunden). In diesem Netz wird die Schutzerde und der Nulleiter meist beim Hausstromverteiler mit 
Erde verbunden und ab diesem Punkt getrennt gef¿hrt. Die Leitung vom Hochspannungstrafo zum 
Hausanschluss ist ebenfalls geerdet und heisst ñPENò. Der Strom durch den Nulleiter sucht sich nun 
den ñleichtestenò Weg, entweder ¿ber die PEN Leitung oder direkt ¿ber Erde zur¿ck zum Trafo oder 
zum Kraftwerk. Dadurch entstehen in dicht besiedelten Gebieten nicht unerhebliche vagabundierende 
Wechselstrºme durch die Erde. 
Die PE Leitung wird an allen elektrischen Anschl¿ssen mitgef¿hrt und mit den Metallgehªusen der 
elektrischen Verbraucher verbunden. Somit sind alle Metallgehªuse von elektrischen Gerªten mit 
Erde verbunden. Sollte nun eine spannungsf¿hrende Leitung mit dem geerdeten Metallgehªuse 
des Elektrogerªtes in Ber¿hrung kommen, so entsteht ein KurzschluÇ und eine der spªter erklªrten 
Schutzeinrichtungen trennt den Verbraucher vom Netz.

In Abbildung 1 kºnnen Sie erkennen das nur drei Leitungen (L1,L2,L3) vom Kraftwerk zum Trafo 
notwendig sind. Die durch Asymmetrien bedingten Ausgleichsstrºme durch den Nulleiter þ ieÇen durch 
die Erde. Die Darstellung ist stark vereinfacht, in der Realitªt werden noch vielfªltige Verteilungs- und 
Schutzmechanismen eingesetzt.
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ñPEò (=Protective Earth) oder auch Schutzleiter genannt, wird an einer bestimmten Stelle mit der Erde 

Erdung und Nullung

Abbildung 1

Elektrischer Strom ist gefªhrlich f¿r Leib und Leben. In Westeuropa d¿rfen elektrische Anlagen daher 
auch nur von fachlich befªhigten Personen in Betrieb genommen und ¿berpr¿ft werden. ¦berdies sieht 
der Gesetzgeber eine regelmªssige ¦berpr¿fung von elektrischen Anlagen durch besonders qualiý zierte 
Personen (konzessioniertes Gewerbe) vor. Lassen Sie daher solche Anlagen nur durch den Elektriker 
Ihres Vertrauens warten, instandsetzen oder modiý zieren.

Es wurden vielfªltige Schutzmechanismen erfunden um den elektrischen Strom mºglichst gefahrlos 
einzusetzen. Solche Schutzeinrichtungen d¿rfen niemals ausser Betrieb genommen werden.

Elektrische Leitungen haben einen elektrischen Widerstand. Dieser Widerstand bewirkt Verluste in der 
Leitung, die in Wªrme umgesetzt werden. Der elektrische Widerstand einer Leitung ist von verschiedenen 
Faktoren wie Material, Temperatur und hauptsªchlich vom Querschnitt und Lªnge der Leitung abhªngig. 
Als Faustregel sollten Kabel nicht dauerhaft ¿ber 6A/mmĮ belastet werden um eine unzulªssige 
Erwªrmung zu vermeiden. Nach der Norm VDE 0100 betrªgt der maximale Strom von Leitungen 13A bei 
0.75mmĮ, 16A bei 1,0mmĮ sowie 27A bei 2,5mmĮ 

Die elektrischen Verluste werden in Schmelzsicherungen gezielt ausgenutzt um einen d¿nnen Draht 
kontrolliert abschmelzen zu lassen wenn der zulªssige maximale Strom ¿berschritten wird.

Elektrischer Strom ist gefªhrlich f¿r Leib und Leben. In Westeuropa d¿rfen elektrische Anlagen daher 

Schutzeinrichtungen

Elektrische Leitungen haben einen elektrischen Widerstand. Dieser Widerstand bewirkt Verluste in der 

Leitungsschutzschalter, Sicherungen
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Schmelzsicherungen werden in Hausinstallationen heute nicht mehr eingesetzt und wurden durch 
Sicherungsautomaten ersetzt. Die Funktion bleibt die gleiche: die elektrischen Leitungen werden vor zu 
hohen Strºmen und der damit verbundenen Erwªrmung gesch¿tzt.
Ersetzen Sie daher niemals Sicherungen durch hºhere Werte - Sie riskieren damit einen Kabelbrand! 
Sollte ein Stromkreis f¿r den Dauerbetrieb einer Last zu schwach dimensioniert sein, so muss auch die 
Leitung einen entsprechend groÇen Querschnitt aufweisen.
Leitungsschutzschalter sind mit verschiedenem Auslºseverhalten erhªltlich (A,B,C,D).
Das Auslºseverhalten legt fest, wie schnell der Leistungsschutzschalter auf eine ¦berlastung reagiert. 
(A= sehr schnell, D=sehr langsam). Sollte eine Sicherung nur beim Einschalten eines bestimmten  
Gerªtes (meist Motoren die einen hohen Anlaufstrom benºtigen, wie z.Bsp. Kompressoren, Kreissªgen) 
auslºsen, so kann es helfen die Sicherung gegen eine trªgere Variante auszutauschen.
F¿r besonders grosse Motoren gibt es sogenannte Motorschutzschalter. Diese Motorschutzschalter sind 
besonders trªge und lassen kurzfristig etwa bis zum zehnfachen des Nennstromes zu.

Zusammen mit dem Schutzleiter bietet der Leitungsschutzschalter schon einen gewissen Schutz. Sollte 
eine spannungsf¿hrende Leitung in Kontakt mit dem Metallgehªuse kommen, so entsteht ein Kurzschluss 
und der Leitungsschutzschalter lºst aus, bevor die Leitung in Flammen aufgeht.

Leitungsschutzschalter sch¿tzen also nur die Leitung - nicht den Menschen! Der tºdliche Strom f¿r einen 
Menschen liegt schon bei 0,05A also 50mA !

Der Fehlerstromschutzschalter kontrolliert die Ein- und Ausgehenden Strºme ¿ber L1, L2, L3 und N. 
Strom kann nicht vernichtet werden, sondern in einem Stromkreis ist die Summe der zuþ ieÇenden 
und abþ ieÇenden Strºme immer Null. Dies wird in Abbildung 2 vereinfacht an einer Batterie und einem 
Lªmpchen dargestellt. 

Der Strom I1 der aus der Batterie kommt, þ ieÇt ¿ber die Leitung L1 
durch das Lªmpchen. Der selbe Strom I2 þ ieÇt ¿ber N zur¿ck zur 
Batterie. Der Fehlerstromschutzschalter kontrolliert nun ob der Strom 
I1 den selben Wert hat wie I2.
Sollte nun das Mªnnchen auf die stromf¿hrende Leitung greifen, so 
þ ieÇt der Strom I3 am Fehlerstromschutzschalter vorbei. Der FI stellt 
nun fest das I2 geringer als I1 ist. Sollte diese Differenz grºÇer als ein 
bestimmert Wert sein, so trennt der FI die Last vom Netz. 
Gªngige FI haben einen Auslºsestrom von 30mA, d.h. wenn eine 
Stromdifferenz von 30mA auftritt, so wird die Last vom Netz getrennt.

Solche Fehlerstrºme treten aber nicht nur durch Ber¿hrung, sondern in geringem AusmaÇ auch durch 
Kriechstrºme durch die Kabelisolationen und andere elektrische Bauelemente in den Verbrauchern auf. 
Diese Fehlstrºme steigen mit der Alterung von Elektrogerªten an-so kann es passieren das FI nach 
einiger Zeit auslºsen, ohne das ein wirklicher Fehler in der Verkabelung zu ý nden ist. Die Fehlerstrºme 
aller angeschlossenen Gerªte summieren sich, so kann es geschehen das bestimmte Gerªte den 
FI auslºsen wenn diese gleichzeitig betrieben werden. Da FI nicht ganz billig sind, wird versucht in 
normalen Hausinstallationen mit nur einem FI das Auslangen zu ý nden. Um ein stªndiges Auslºsen des 
FI zu vermeiden ist der Strom auf 30mA (also bereits einen potentiell tºdlichen Wert) eingestellt. In alten 
Installationen sieht man auch 50mA FI - in Baustromverteilern gar 500mA.

Empfehlenswert ist der Einsatz von mehreren Stromkreisen mit je einem niedrig auslºsenden FI, z.Bsp. 
10mA um einerseits ein stªndiges Auslºsen zu vermeiden, andererseits einen mºglichst geringen 
(=sicheren) Auslºsestrom zu realisieren.

Durch die Trennung der Stromkreise und Aufteilung auf mehrere FI werden diese unabhªngig voneinander 
gesch¿tzt. Damit wird bei einem Fehlerstrom nur der betreffende Stromkreis abgeschaltet und nicht die 
gesamte Hausstromversorgung.
Denn es ist es ªrgerlich wenn wªhrend Ihres Urlaubes ein fehlerhaftes Gerªt die gesamte Stromversorgung 
lahmlegt und Ihre Tiefk¿hltruhe zum Feuchtbiotop wird.

Die Vorschriften und auch die Mºglichkeiten moderner Niederspannungsverteiler sowie deren 
Schutzeinrichtungen haben sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verªndert. Sollten Sie eine 
alte Hausinstallation besitzen, so kontaktieren Sie bitte den Elektriker Ihres Vertrauens um die 
Schutzeinrichtungen auf den letzten Stand zu bringen.

Der Fehlerstromschutzschalter kontrolliert die Ein- und Ausgehenden Strºme ¿ber L1, L2, L3 und N. 

Fehlerstromschutzschalter

Abbildung 2
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Der Generator ist mit einem kombiniertem thermischen / magnetischen Sicherungsschalter ausgestattet. 
Dieser Sicherungsschalter lªsst kurzfristig hºhere Strºme zu um das Anlaufen von Drehstrommotoren 
zu ermºglichen. Sollte die Last lªngere Zeit ¿ber dem zugelassenem Wert liegen, so trennt der 
Sicherungsschalter die Last vom Generator. Pr¿fen Sie daher bei der erstmaligen Inbetriebnahme ob die 
angeschlossene Last im zugelassenen Bereich liegt, da der Trennschalter die Last nach einiger Zeit vom 
Netz trennen kºnnte um ¦berlastungen des Generators zu vermeiden.

Der Generator ist mit einem kombiniertem thermischen / magnetischen Sicherungsschalter ausgestattet. 

Sicherungsautomat des Generators

ƀ Nehmen Sie den Stromerzeuger aus der Verpackung und stellen Sie diesen an 
den vorgesehenen Aufstellungsort. Die Maschine muss waagrecht aufgestellt sein. 
Entfernen Sie Schmutz oder Staub, damit die Luftk¿hlung des Generators keine 
Fremdkºrper ansaugen kann. Wªhlen Sie den Aufstellungsort so, das eventuell 
austretender Treibstoff oder Motorºl keinen Schaden anrichten kann.
Sorgen Sie f¿r ausreichende Bel¿ftung, da die Abgase von Motoren schªdlich f¿r 
Ihre Gesundheit sein kºnnen.

ƀ Montieren Sie gegebenenfalls den optionalen Radsatz
ƀ Stellen Sie den Z¿ndschl¿ssel und den Sicherungsautomaten auf ñOFFò 
ƀ Stellen Sie den Leistungswahlhebel auf Stop (ganz nach links-Arretierung bei 

Vollgasstellung lºsen)
ƀ Der Stromerzeuger durchlªuft bei der Endkontrolle einen Probelauf. Je nach 

Vertriebskanal kºnnen die Batterie, ¥l und geringe Mengen Treibstoff bereits 
angeschlossen bzw. vorgef¿llt sein.

ƀ SchlieÇen Sie die Batterie wie unter Punkt ñBatterie anschlieÇenò beschrieben an.
ƀ Kontrollieren Sie den ¥lstand wie auf Seite 3 unter ñ¥lstand kontrollierenò 

beschrieben.
ƀ Tanken Sie den Generator mit frischem Dieseltreibstoff auf. Achten Sie auf 

Undichtigkeiten des Tanks oder der ¥lablaÇschrauben. Ziehen Sie betroffene 
VerschluÇstopfen entsprechend nach.

ƀ Stellen Sie den Kraftstoffhahn auf ñONò (Stellung Senkrecht)
ƀ Stellen Sie den Leistungswahlregler auf Vollgas-ganz nach rechts, bis dieser 

einrastet.
ƀ Startschl¿ssel auf òSTARTò - den Schl¿ssel loslassen wenn der Motor anspringt.

Wenn der Motor nach 10 Sekunden nicht anspringt, so muÇ mindestens eine 
Minute bis zum nªchsten Startversuch gewartet werden. Dieser Vorgang darf 
maximal 3 mal wiederholt werden, dann muss der Elektrostarter mindestens 15 
Minuten abk¿hlen. Ein zuwiederhandeln kann Schªden am Starter und/oder Motor 
verursachen. Nicht in die laufende Maschine starten !

ƀ Sollte der Motor nicht anspringen, so entl¿ften Sie das Einspritzsystem wie unter 
Punkt ñEinspritzanlage entl¿ftenñ beschrieben.

ƀ Stellen sie den Sicherungsautomaten auf ñONò (nach oben)
ƀ Beobachten Sie nach dem Anlassen den Motorlauf sowie die Farbe der Abgase. Der 

Motorlauf sollte sich nach wenigen Sekunden stabilisieren. Das Voltmeter sollte 
230V anzeigen

Damit ist der Probelauf des Aggregates abgeschlossen. Stellen sie den 
Sicherungsautomaten auf ñOFFò, drehen sie den Z¿ndschl¿ssel auf ñOFFò und stellen 
Sie den Generator durch lºsen der Arretierung des Leistungswahlhebels ab. 
Gehen Sie mit dem AnschluÇ der Verbraucher weiter vor.

Nehmen Sie den Stromerzeuger aus der Verpackung und stellen Sie diesen an 

Erstmalige Inbetriebnahme
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ƀ Motor wie unter ñErstmalige Inbetriebnahmeò beschrieben starten.
ƀ Motor warmlaufen lassen.
ƀ Stecker des Verbrauchers in eine der beiden Dosen des Stromerzeugers stecken, 

Schutzschalter einschalten.
ƀ Verbraucher nacheinander einschalten.
ƀ Der 12V Ausgang des Generators ist zum Laden von kleineren Batterien bis 

maximal 40Ah vorgesehen. Die eingebaute Batterie des Generators wird seperat 
¿ber eine Lichtmaschine geladen und DARF NICHT mit diesem Anschluss verbunden 
werden. 

ƀ Der 12V Ausgang und der Wechselstromanschluss d¿rfen NICHT gleichzeitig 
betrieben werden. Beim Laden von Batterien kºnnen explosive Gase entstehen, 
daher nur an gut bel¿fteten Stellen auþ aden. Autos nicht bei angeschlossenem 
Ladegerªt starten!

ƀ Sie d¿rfen den Generator nicht mit einem zweiten Generator parallel schalten.
ƀ Sollte ein Verbraucher nicht ordnungsgemªÇ funktionieren, sofort den Trennschalter 

des Generators betªtigen und das Gerªt auf Schªden untersuchen. Sollte das 
Voltmeter des Generators zu wenig oder zu viel anzeigen, so deutet dies auf eine 
Fehlfunktion hin. Das Voltmeter sollte 230V (+10% / -15% ) anzeigen.

ƀ Sollte der Verbraucher nicht mit Strom versorgt werden, so pr¿fen Sie die 
Kabelverbindungen sowie den Schutzschalter des Stromerzeugers.

ƀ Motor wie unter ñErstmalige Inbetriebnahmeò beschrieben starten.

Verkabelung/AnschluÇ der Verbraucher

Bilder

TankTank

BatterieBatterie

Luftý lter

Handstart-
einrichtung

Auspuff

Solenoid,
Abstellmagnet

Treibstoffhahn
OFF

ON

GeneratordeckelGeneratordeckel
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Bilder

Z¿ndschloÇZ¿ndschloÇ

*Der Leisungswahlregler muss immer Ărechtsñ arretiert sein, die Drehzahl wird automatisch 
geregelt!

Steckdosen 230VSteckdosen 230V

Voltmeter

Schutzschalter
Sicherungsautomat

12V Ausgang

Schutzschalter
f. 12V Ausgang

Tank

Dekompressor

¥ldrucksensor ¥lsieb ¥lablaÇschraube
¥lmeÇstab

Leistungs-  
wahlhebel*

Lºsen der 
LeistungswahlLeistungswahl
Arretierung 

Luftý lter

Handstart-
einrichtung

Tankdeckel

Treibstoff-Treibstoff-
pumpe

TankTank
AuspuffAuspuff

Handstart-Handstart-
einrichtungeinrichtung

¥lmeÇstab¥lmeÇstabLaderegler f¿rLaderegler f¿r
interne Batterie

ElektrostarterElektrostarter

BatterieBatterie

Batterie PLUS Batterie PLUS 
Kabel

Batterie MINUS Batterie MINUS 
Kabel

TreibstoffhahnTreibstoffhahn
OFF

ONON

Betriebs-
stundenzªhlerstundenzªhler
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ƀ Nach groÇer Belastung den Motor ohne Last f¿r 5 Minuten im Leerlauf
weiterlaufen lassen.
Dadurch hat der Motor Gelegenheit abzuk¿hlen. 

ƀ Sicherungsautomat und Z¿ndschl¿ssel auf Stellung ñOFFò
Den Motor durch lºsen der Arretierung des Leistungswahlhebels abstellen.
HINWEIS:
Sollten Sie den Z¿ndschl¿ssel nicht auf Stellung ñOFFò drehen entlªdt sich 
die Batterie!

ƀ Kraftstoffhahn auf òOFFò stellen (Stellung waagerecht).

ƀ Treibstoff ablassen, Dieseltank bei Bedarf Reinigen
ƀ Batterie wie unter ñBatterie anschlieÇen / Wartungò beschrieben warten bzw. 

abklemmen
ƀ Motorºl ablassen, Maschine reinigen und mit ¥lnebel konservieren.
ƀ Trocken lagern.

Nach groÇer Belastung den Motor ohne Last f¿r 5 Minuten im Leerlauf

Motor Stop

Treibstoff ablassen, Dieseltank bei Bedarf Reinigen

F¿r lªngere Lagerung vorbereiten

ƀ Voll betanken, sauberen, frischen Dieselkraftstoff verwenden.
ƀ Kraftstoffhahn ºffnen (direkt unter dem Tank). 
ƀ Stellen Sie nun den Leistungswahlhebel auf ñStartò (ganz nach rechts) bis dieser 

arretiert.

Handstart : 
ƀ Handstarteinrichtung langsam anziehen, bis ein Widerstand sp¿rbar ist und 

loslassen.
ƀ Dekompressor nach unten dr¿cken.
ƀ Handstarteinrichtung krªftig anziehen. Wiederholen bis der Motor anspringt. Der 

Dekompressor stellt sich automatisch zur¿ck.

Elektrostart : 
ƀ Starten Sie den Motor mit dem Z¿ndschl¿ssel (ganz rechts). Wenn der Motor 

angesprungen ist, so belassen Sie den Z¿ndschl¿ssel in Mittelstellung - dabei wird 
die Starterbatterie durch die eingebaute Lichtmaschine wieder aufgeladen.
Wenn der Motor nach 10 Sekunden nicht anspringt, so muÇ mindestens eine 
Minute bis zum nªchsten Startversuch gewartet werden. Dieser Vorgang darf 
maximal 3 x wiederholt werden, dann muss der Elektrostarter mindestens 15 
Minuten abk¿hlen. Ein zuwiederhandeln kann Schªden am Starter und/oder 
Motor verursachen. Nicht in die laufende Maschine starten !
Sollten Sie Starthilfe verwenden, so beachten Sie bitte die Hinweise in der 
Sektion ñBatterie anschlieÇen / Wartungò.

ƀ Sollte der Motor nicht anspringen, so entl¿ften Sie das Einspritzsystem wie unter 
Punkt ñEinspritzanlage entl¿ftenñ beschrieben.

ƀ Stellen sie den Sicherungsautomaten auf ñONò (nach oben)
ƀ Verbraucher anstecken und einschalten.

ƀ Voll betanken, sauberen, frischen Dieselkraftstoff verwenden.

Motor Start


